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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci, normach a technologickych postupech plynovych zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy (plynové rozvody a zafizeni, stavebni vykresy, technicka

zpréva, situace, instalaéni vykresy) Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

b) Vysvetl!t ngzvoslow pouzivané v TPG — primyslové plynovody, Ustni ovéieni
technologicky postup a jeho vyznam
c) Provést vypis material( ze zadané vykresové dokumentace Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v materialech pro potrubi, tvarovky a armatury primyslovych plynovodu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy materialll pouzivanych pro rozvod primyslovych

. Pisemné ovéreni s ustnim vysvétlenim
plynovodu y

b) Popsat° jednotlivé druhy potrubi a tvarovek pro rozvod prumyslovych Ustni ovéreni
plynovodu
c) Popsat uzaviraci armatury, jejich pouziti Ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

v vrs

Orientace v plynovych zafizenich, méficich, regulaénich a bezpe¢nostnich prvcich
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat plynové spotiebic¢e nad 50 kW a jejich pouziti Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

b) Vyjmenovat druhy méficich zafizeni pouzivanych pro méfeni spotieby
plynu

c) Vyjmenovat druhy regulaénich zafizeni odpovidajicich mnozstvi
dopravovaného plynu a provoznim podminkam a potfebam

Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

d) Popsat feseni pfivodu vzduchu a odvodu spalin u plynovych spotfebict Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrh postupu prace, naradi a pomticek pro montaz plynovych rozvodu a zarizeni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout postup montaze plynovych rozvodd podle zadani Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

b) Navrhnout postup montaze spotfebicl, zafizeni a jejich kompletace podle

zadani Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

c) Vyjmenovat narfadi a pomucky potfebné k provedeni montaze plynovych

o Y . L Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim
rozvodU a zafizeni podle zadani

d) Vysvétlit BOZP pro montaze plynovych rozvodu a zafizeni Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Ruéni zpracovavani a strojni obrabéni kovovych materialli a plastu

Kritéria hodnoceni

a) Popsat zpusoby ruéniho zpracovani instalatérského materialu
b) Ru€né zpracovat instalatérsky material podle zadani

c) Popsat zplsoby strojniho obrabéni instalatérského materialu
d) Strojné obrabét instalatérsky material podle zadani

e) Dodrzovat BOZ pfi montazi plynovych rozvodl a zafizeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Priprava plynovych instalaci, zafizeni a spotrebic¢l k montazi a opravé

Kritéria hodnoceni

a) Uvést, kdo je opravnén provadét montaze, instalace a opravy na
primyslovych plynovodech, zafizenich a spotfebi¢ich

b) Popsat postup odstavovani funkéniho plynovodu, zafizeni a spotfebicl z

provozu
c) Popsat postup uvadéni plynovodu, zafizeni a spotrebicli do provozu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

Provadéni udrzby a opravy plynovych rozvodu, zafizeni a spotrebicu

Kritéria hodnoceni

a) Popsat, kdo je opravnén provadét udrzbu a opravy na plynovych
rozvodech, zafizenich a spotfebicich

b) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpec€nosti pfi udrzbé a opravach
plynovych rozvodu, zafizeni a spotfebicl

c) Popsat, jak postupovat po ukonéeni udrzby nebo opravy na plynovém
potrubi, zafizeni a spotfebi€ich

Je treba splnit vSechna kritéria.

Sestavovani a montaz plynovych rozvodu
Kritéria hodnoceni

a) Pfipravit podminky pro montaz plynovych rozvoda podle zadani
b) Provést montaz potrubniho rozvodu podle zadani
c) Pripevnit plynové potrubi ke konstrukci podle zadani

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
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Spojovani ¢asti potrubi primyslovych plynovodt nerozebiratelnymi spoji vyzadujicimi zvlastni

opravnéni
Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy nerozebiratelnych spoji na primyslovych plynovodech, k
jejichz provadéni je tfeba zvlastniho opravnéni

b) Provést spoj potrubi svafovanim plamenem podle zadani

c¢) Provést spoj médéného potrubi lisovanim podle zadani

d) Provést spoj médéného potrubi pajenim natvrdo podle zadani
e) Provést spoj plastového potrubi lisovanim podle zadani

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Spojovani ¢asti potrubi primyslovych plynovodt rozebiratelnymi spoji vyzadujicimi zvlastni

opravnéni
Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy rozebiratelnych spoju potrubi na rozvodech priimyslovych
plynovod, zafizeni a spotfebi¢t podle zadani

b) Vysvétlit a nazorné predvést spojovani primyslovych plynovodu
rozebiratelnymi spoji podle zadani

c) Uvést zakladni rozdily mezi rozebiratelnymi a nerozebiratelnymi spoji

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Pripojovani plynovych zarizeni

Kritéria hodnoceni

a) PFipojit plynovy spotfebi¢ podle zadani

b) Pripojit plynové zafizeni pro méreni spotfeby plynu podle zadani

c) PFipojit plynové zafizeni pro regulaci tlaku plynu a zabezpec€ovacich
zarizeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Vymeéna ¢€asti plynovych rozvodu, zafizeni a spotiebicu
Kritéria hodnoceni

a) Popsat, kdo je opravnén provadét vyménu &asti plynovych rozvodi,
zarizeni a spotrebicu

b) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi vymeéné asti plynovych
rozvodu, zafizeni a spotfebicu

c) Popsat, jak postupovat po ukonéeni vymeény ¢asti plynovych rozvod,
zarizeni a spotrebicu

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
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Priprava a provadéni tlakovych a funkénich zkousek
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat zkuSebni podminky tlakovych a funkénich zkouSek
b) Pripravit systém na zkousku tésnosti podle zadani

c) Provést zkouSku pevnosti a tésnosti podle zadani

d) Popsat pfipravu rozvodu a zafizeni pro provedeni vychozi revize

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Identifikace mist aniku plynu, jeho lokalizace a zajiSténi
Kritéria hodnoceni

a) Popsat zpUsoby identifikace mist Gniku plynu

b) Provést detekci plynu pomoci detekéniho pfistroje

c) Provést lokalizaci a zajisténi mista Uniku plynu podle zadani

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti nakladani s materialy a odpady

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecné latky pouzivané v

oboru

b) Popsat oznacovani vyrobku z hlediska nebezpecnych latek
c) Popsat vliv profesnich €innosti na Zivotni prostredi

d) Popsat zpUsoby skladovani a manipulace s materialy

e) Popsat zpusoby nakladani s odpady

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéreni
Pisemné ovéreni
Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Uchaze€ o osvédCeni o ziskani profesni kvalifikace montér vnitfniho rozvodu vody a kanalizace musi byt drzitelem
nasledujicich osvédceni:

e osvédéeni Technické inspekce CR — Primyslové plynovody na plynna paliva kromé propanu, butanu a jejich smési
e osvédéeni dle CSN EN 287-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svafovani plamenem

e osvédceni lisovani médi pro spojovani potrubi z médi nerozebiratelnymi spoji.

Dalsi specifické zpusoby spojovani potrubi nerozebiratelnymi spoji, jako je svafovani elektrickym obloukem, pajeni
natvrdo, svarovani plastli natupo nebo svarovani plastl elektrotvarovkami si pracovnik osvoji v zavislosti na
pozadavcich zaméstnavatele.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101094&kod_sm1=41).

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

Metodické pokyny

Pfi praktickém ovéfovani jednotlivych kompetenci je tfeba respektovat ustanoveni platnych technickych norem a
pravnich predpist. Hodnocena je organizace prace, volba a dodrzovani pfedepsanych technologickych postup(, volba a
dodrzovani pracovnich postupt, volba a pouzivani nafadi, zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno
dodrzovani predpist BOZP a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(l, dodrzovani pfedpist PO a hygieny
prace. Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych pracovnich ¢innosti je nutné pfi ovéfovani zplsobilosti zajistit uchazeci pomoc dalsi
osoby (napf. pfi manipulaci materialu).

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni odborné vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H (02 Mechanik
plynovych zafizeni a min. 5 let odborné praxe ve funkci vedouciho montéra nebo ve funkci ucitele praktického
vyucovani v oboru instalatér nebo mechanik plynovych zafizeni, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich
dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru 36-45-M/01 Technicka zafizeni budov (TZB) nebo v oboru 36-47-
M/01 Stavebnictvi, zaméfeni pozemni stavby a min. 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v oblasti TZB a
stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani TZB a stavebnich obor(, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c) VysSi odborné vzdélani v oborech technickych zafizeni budov nebo v oboru pozemni stavby a min. 5 let odborné
praxe v fidicich ¢innostech v oblasti TZB a stavebni vyroby nebo ve funkci uitele praktického vyu€ovani TZB a
stavebnich obor(, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

d) Vysokoskolské vzdélani v oborech technicka zafizeni budov nebo pozemni stavby a min. 5 let odborné praxe v
fidicich Cinnostech v oblasti TZB a stavebni vyroby nebo ve funkci ugitele odbornych pfedméti TZB a stavebnich
oborl, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

a) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérfené zejména na praktickou aplikaci Casti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

b) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Vybaveni pracovisté

Pracovisté umozriujici realizaci zkou$ek vybavené potfebnymi materidly pro provadéni montazi prdmyslovych
plynovodud, mechanizmy pro dopravu materiall a pomocnymi zafizenimi.

Pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné usporfadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky
z hlediska BOZP, odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a hygienickym limitim na pracovni prostfedi a pracovisté.”

MéFidla: metr, vodovaha, posuvné méfitko, pasmo, ocelové méfitko, uhelnik

Naradi a zafizeni: stll se svérakem celistovym a trubkovym, souprava pro svafovani plamenem, pomucky pro ohybani
trubek, souprava pro pajeni médi natvrdo, souprava pro spojovani trubek z médi a oceli lisovanim, ochybacka na médéné
trubky, sada stranovych kli¢a, gola sada, pfiklepova vrtacka, sada vrtakt do betonu a do kovd, sada Sroubovakd,
stupfiovity kli¢ s racnou, pilka na kov, kladivo, sekag, elektrické vrtaci a bouraci kladivo, souprava na fezani trubkovych
zavita, klesté kombinované, klesté sika, hasak, uhlova bruska, prodluzovaci kabel, sada pilnikl, karta¢ ocelovy, detektor
plynu, detekeni spre;.

Pomdcky: tuzka, lihovy fix

Projektova dokumentace, pfedepsané technologické postupy a informacni materialy (napf. technické listy) souvisejici s
hodnocenymi ¢innostmi.

Zdroj elektrické energie.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 10 az 14 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozdélena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech topenafi a instalatérd CR, Brno

HAMROZI, s. r. o., Tfinec

Lukas Building, s. r. 0., Hnojnik

GR plynové sluzby, s. r. 0., Ostrava

Stredni Skola polytechnicka Brno

Sttedni $kola technickych obord, Havifov Sumbark

VRBA, s. r. o., Blansko
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