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Technik/techni¢ka udrzby ochran (kéd: 26-072-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Elektrotechnika, telekomunikaéni a vypocetni technika (kod: 26)
Tyka se povolani: Technik udrzby ochran

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace v technické dokumentaci a normach, pouzivani této dokumentace pfi praci 4

Volba postupu prace, naradi, pomlcek a méfidel pro montaz, zapojovani a opravy ochrany proti blesku a prepéti

4
Udrzba, opravy a kontrola zafizeni s pfepétovymi ochranami 4
Zhotovovani a vyhodnocovani zaznam( v dokumentaci o provedené montazi nebo opravé 4

4

Posouzeni jednotlivychn ochran a vhodnosti jejich aplikace

Platnost standardu
Standard je platny od: 15.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci a normach, pouzivani této dokumentace pfi praci

Kritéria hodnoceni
a) Urcit elektrotechnické znacky na vykresové dokumentaci

b) Charakterizovat funkce jednotlivych soucasti zafizeni se systémem
ochrany podle vykresové dokumentace

Je treba splnit obé kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Volba postupu prace, naradi, pomticek a méridel pro montaz, zapojovani a opravy ochrany proti

blesku a prepéti
Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout v pisemné podobé pracovni postupy pro montaz vnitfnich
prepétovych ochran

b) Zvolit pro zadany ukol odpovidajici material a pFistroje

Je tireba splnit obé kritéria.

Udrzba, opravy a kontrola zafizeni s prepétovymi ochranami
Kritéria hodnoceni

a) Analyzovat funkénost instalovanych prepétovych ochran

b) Analyzovat zavady a rozhodnout o postupu jejich odstranéni

c) Analyzovat ochranu vnitfnich elektrickych zafizeni proti atmosférickému a
provoznimu prepéti

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zhotovovani a vyhodnocovani zaznamua v dokumentaci o provedené montazi nebo opravé

Kritéria hodnoceni

a) Provést kontrolu ochrany elektrického zafizeni v souladu s provoznimi a
bezpecnostnimi predpisy

b) Provést zaznam o uvedeni elektrického zafizeni do provozu

Je tieba splnit obé kritéria.

Posouzeni jednotlivychn ochran a vhodnosti jejich aplikace
Kritéria hodnoceni

a) Charakterizovat jednotlivé druhy atmosférickych a provoznich prepéti

b) Posoudit vhodnost aplikace konkrétni ochrany pro autorizovanou osobou
uréené zafizeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazec¢e bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-udrzby-ochran).

V ptipadé, Ze uchaze¢ neni drzitelem stupné odborné zplsobilosti elektrotechnik, & vedouci elektrotechnik, autorizovana
osoba pred zadatkem zkousky provede Skoleni a pfezkouseni dle § 9, nafizeni vliady &. 194/2022 Sb. o pozadavcich na
odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickém zafizeni a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice, a to na
¢innosti na elektrickych zafizenich, se kterymi uchazec€ pfi zkouSce pfijde do styku a bude s nimi manipulovat. O Skoleni
a prezkouseni provede autorizovana osoba pisemny zaznam. Cas na $koleni a pfezkou$eni neni zahrnut do doby
vykonavani zkousky, a ani do doby pfipravy na zkousku.

ZkouSku lze proveést ve vybavené specializované dilné nebo na realném pracovisti (energeticka rozvodna sit).
Podminkou uspésné zkousky je dodrzeni vSech zasad BOZP a PO.
V ramci zkousky budou vykonavany €innosti na zafizenich do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpedi vybuchu.

Pozadavky pro €innost dle této profesni kvalifikace:

Pro vykon povolani/¢innosti je potfeba splfiovat pozadavky na odbornou zpusobilost v elektrotechnice, a to minimainé

v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nafizeni viady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti
na elektrickém zarizeni a na odbornou zpUlsobilost v elektrotechnice.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Strfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti elektrotechniky a alespor 5 let odborné praxe v elektrotechnice na
zafizeni do a nad 1 000 V nebo 5 let praxe ve funkci u€itele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v
elektrooboru a
soucasné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v elektrotechnice minimalné v rozsahu § 7 (vedouci elektrotechnik),
nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu €innosti na elektrickém zafizeni a
na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.

b) VySsi odborné vzdélani v oblasti elektrotechniky a alespori 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni do a
nad 1 000 V nebo 5 let praxe ve funkci uitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v elektrooboru a
soucasné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v elektrotechnice minimalné v rozsahu § 7 (vedouci elektrotechnik),
nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu &innosti na elektrickém zafizeni a
na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.

c) Vysokoskolské vzdélani se zamérenim na elektrotechniku a alespon 5 let odborné praxe v elektrotechnice na
zafizeni do a nad 1 000 V nebo 5 let praxe ve funkci ucitele odbornych pfedmétli nebo praktického vyu€ovani nebo
odborného vycviku v elektrooboru a sou¢asné musi splhovat odbornou zpUsobilost v elektrotechnice minimalné
v rozsahu § 7 (vedouci elektrotechnik), nafizeni vliady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k
vykonu €innosti na elektrickém zafizeni a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpist, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakond (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka
dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni hlavy Ill a IV
zakona ¢. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledku dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonud (zakon o
uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni
dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptisobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.mpOo.Cz.

Technik/techni¢ka udrzby ochran, 9.1.2026 16:01:42 Strana 4z 6



nsk

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

geské technické normy z oblasti vnitfnich elektrickych rozvod(i a ochran pred atmosférickym piepétim — CSN
332000-4-41, CSN 332000-4-42, CSN 332000-4-444, CSN 332000-4-443, CSN 332000-5-52, CSN 332000-5-534,
CSN 332130, CSN 332180, CSN EN 60309-1, CSN EN 60309-2, CSN 734301 apod.

vykresova dokumentace a elektricka schémata systému ochrany proti atmosférickému a provoznimu prepéti,
montazni vykresy a pracovni postupy pro montaz vnitfnich pfepétovych ochran, katalogy sou¢astek a materialu pro
montaz vnitfnich prfepétovych ochran

souvisejici predpisy BOZP

omezovace prepéti pouzivané v energetickych rozvodnych sitich, pfepétové ochrany 1., 2. a 3. stupnég, jistice,
chrani¢e, méfici pfistroje na méfeni impedance vypinaci smyc¢ky, izolaniho a zemniho odporu, napéti, proudu,
frekvence, kontrolu funkce prepétovych ochran a zkousecCky napéti.

specializovana dilna vybavena vySe uvedenymi pfistroji, dokumentaci a nafadim nebo realné pracovisté
(energeticka rozvodna sit).

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe&nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 6 az 8 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska mulze byt rozloZzena do vice dn(.

Technik/techni¢ka udrzby ochran, 9.1.2026 16:01:42 Strana 5z 6



nsk

Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodpotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro energetiku, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace energetického a elektrotechnického vzdélavani

Teplarna Otrokovice, a. s.

EON Distribuce, a. s.

Stfedni odborna Skola elektrotechnicka, COP Hluboka nad Vitavou
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