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Montér/montérka potrubi chladicich systému (koéd: 23-109-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Montér potrubnich rozvodu

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Uroven
Ori('antage v pravnich a technickych normach upravujici oblast potrubnich siti médénych potrubi chladicich 3
zarizeni
Orientace v projektové dokumentaci potrubnich systému chladicich zafizeni 3
Spojovani médénych potrubi pajenim 3
Sestaveni potrubniho systému nepajenymi spoji v instalaci chlazeni a kontrola tésnosti 3
Dodrzovani BOZP pfi provadéni pajecich praci 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v pravnich a technickych normach upravujici oblast potrubnich siti médénych potrubi
chladicich zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v normach a pravnich pfedpisech v oblasti pajeni a , s e
svarovani Pisemné ovéfeni

b) Orientovat se v normach a pravnich pfedpisech v oblasti chladicich , C o aw
e . Pisemné ovéreni
zafizeni a chladiv

c¢) Orientovat se v normach a pravnich predpisech v oblasti tlakovych nadob  Pisemné ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace v projektové dokumentaci potrubnich systému chladicich zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v technickém znaceni projektové dokumentace chladicich a . .
ARG . Pisemné ovéfeni

klimatiza€nich zafizeni

b) Zvolit postup prace pfi montazi potrubi podle projektové dokumentace Pisemné a ustni ovéreni

c) Orientovat se v pracovnich postupech pfi montazi potrubnich systému Pisemné a Ustni ovafeni
chladicich zafizeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Spojovani médénych potrubi pajenim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a)wli’lv'ivpr?vit nlgte,riél (nafezat trubky na danou délku, provést odhrotovani, Praktické pfedvedent

ocisténi a vyZihani plamenem)

b) Provést horizontalni pajené spoje metodou tvrdého pajeni médi Praktické pfedvedeni

c) Provést vertikalni pajené spoje metodou tvrdého pajeni médi Praktické prfedvedeni

d) Zapajet spoje Praktické prfedvedeni

e) Provést kontrolu kvality spoje (rozfiznout spoje) Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Sestaveni potrubniho systému nepajenymi spoji v instalaci chlazeni a kontrola tésnosti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat postup prace a €innosti pfi sestavovani potrubniho systéemu Ustni ovéteni

b) Pripravit material, ohnout trubky podle zadani, vytvofit kaliSkové spoje Praktické predvedeni

c) Sestavit potrubni systém dle zadani Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
d) Provést zkousku tésnosti pretlakem dusiku Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Dodrzovani BOZP pfii provadéni pajecich praci
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v regulaénich a bezpeénostnich komponentech pajecich . e
souprav Pisemné a Ustni ovéreni

b) Orientovat se v pravidlech bezpe&né manipulace se svafovacimi plyny Pisemné a ustni ovéreni

c) Vypracovat pajeci pfikaz Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Uchaze¢ predlozi pfihlasku ke zkousce a platné osvédCeni o certifikaci pajece (pajecsky prikaz) - tvrdé pajeni medi dle
aktualné platnych norem (CSN EN 13 133).

Zkouska mlze byt provedena v realném prostfedi nebo ve zkuSebné s nejméné jednim zkuSebnim zafizenim
umoznujicim provadét veskeré praktické zkousky odbornych dovednosti 3 a 4 v provedeni alternativné:

- funkéni chladici zafizeni

- klimatizaCni zafizeni

- tepelné Cerpadlo (v€etné simulace otopné strany) s obsahem chladiva max. 3 kg.

Spojovani médénych potrubi pajenim (kompetence e74.A.1093) a Sestaveni potrubniho systému nepajenymi spoji v
instalaci chlazeni a kontrola tésnosti (kompetence e74.A.1094) je provadéno podle zadani v projektové dokumentaci s
minimalnim rozsahem:

2 — 3 horizontalni pajené spoje metodou tvrdého pajeni médi

2 — 3 vertikalni pajené spoje metodou tvrdého pajeni médi

Sestaveni potrubniho systému podle zadani nepajenymi spoji (minimalné 15 - 20 spojl) a provedeni zkousky tésnosti
systému.

Zkousejici musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu zkouseni uchazec.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkoudky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani elektromechanik pro zafizeni a pfistroje se zaméfenim na
chladici a klimatiza¢ni techniku a alespor 5 let odborné praxe v oblasti instalace a servisu chladicich zafizeni
odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace. Je drzitelem platného osvédceni o certifikaci pajece
(pajedsky prukaz) - tvrdé pajeni médi dle aktualné platnych norem (CSN EN 13 133).

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani strojnim nebo elektrotechnickém a alespon 5 let odborné
praxe v oblasti instalace a servisu chladicich zafizeni odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace.
Je drzitelem platného osvédceni o certifikaci pajeCe (pajeCsky prikaz) - tvrdé pajeni médi dle aktualné platnych
norem (CSN EN 13 133).

VysokoSkolské vzdélani strojirenského, stavebniho nebo elektrotechnického oboru a alespori 5 let odborné praxe v
oblasti instalace a servisu chladicich zafizeni odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace. Je
drzitelem platného osvédceni o certifikaci pajece (paje€sky priikaz) - tvrdé pajeni médi dle aktualné platnych norem
(CSN EN 13 133).

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Material — médéné trubky pro chladivové potrubi v potfebné délce a primeérech a komplexni soubor souéasti
chladivovych systému pro provadéni praktického ovéfovani znalosti

Naradi a pfistroje pro vykonavani pajenych a nepajenych spojl a Uprav trubek

Svéreci souprava, ochranna maska, ochranné bryle, fezacka médénych trubek mala a velka, Cistici kartacky,
roztahovacka (expandér) médénych trubek, ohybacka na trubky ru€ni, ohybacka na trubky hydraulicka, hrotovag, Cistici
rouno, kaliSkovag, lupa, pilnik, stfibrna pajka, hasici pfistroj, tavidlo

Bézné zamecnické naradi — Sroubovaky, klesté, kladiva, kli¢e, méfidla (listova a tyCova méfitka, posuvna meéfitka,
mikrometricka méfidla, ahloméry, uhelniky, vodovahy apod.), rysovaci pomUcky atd., klice $védské, elektronicky detektor
uniku chladiv, souprava, sady hadic plnicich véetné uzaviracich ventild, baterie manometrova, baterie digitalni,
manometry - nizkotlaky, vysokotlaky pro vSechna chladiva, manometr na méfeni vakua, vaha elektronicka, odsavacka,
vyvéva, plni¢ka, prazdné dokumenty pro vyplfiovani pajecich pfikazu, lahev s dusikem a redukénim ventilem

Zkouska mize byt provedena v realném prostfedi nebo ve zkuSebné s nejméné jednim zkusebnim zafizenim
umoznujicimi provadét veskeré praktické zkousky odbornych dovednosti 3 a 4 v provedeni:

funkéni chladici zafizeni nebo klimatizacni zafizeni nebo tepelné Cerpadlo (v€etné simulace otopné strany) s obsahem
chladiva max. 3 kg

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické ¢i prostorové vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti
autorizace doklady (resp. jejich ovéfené kopie) umoziiujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o
udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace (napf. najemni smlouvu, smlouvu o uzivani, prohlaseni o zapujéeni apod.)
vCetné dokladu typu smlouvy o smlouvé budouci davajiciho pfedpoklad dlouhodobéjSiho disponovani s pfislusnym
vybavenim.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 2 az 4 hodiny (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do dvou dn.
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Autori standardu

Autofi hodnoticiho standardu
I:lodnotici §tandard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRa SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Svaz chladici a klimatizacni techniky
Skolici stfedisko CHKT a TC, s. r. 0.

Montér/montérka potrubi chladicich systém, 17.2.2026 14:37:09 Strana7z7



